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다중이용시설 실내공기질 평가

○ 다중이용시설 실내공기오염물질 농도 등에 대한 실태조사를 통해 다중이용시설 실내  

   공기의 관리방안을 제시하고자 함.

1. 조사개요

2. 조사방법

담당부서 : 대기보전과 (☎888-6816)

과    장 : 김광수,  담당자 : 조은정
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3. 검사결과
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표 1. 시설별 미세먼지(PM10) 농도특성

그림 1. 미세먼지(PM10) 평균농도 비교
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표 2. 시설별 이산화탄소(CO2) 농도특성

그림 2. 이산화탄소(CO2) 평균농도 비교
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표 3. 시설별 폼알데하이드(HCHO) 농도특성
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그림 3. 폼알데하이드(HCHO) 평균농도 비교

표 4. 시설별 총부유세균(TBC) 농도특성
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그림 4. 총부유세균(TBC) 평균농도 비교

표 5. 시설별 일산화탄소(CO) 농도특성
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그림 5. 일산화탄소(CO) 평균농도 비교
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그림 6. 지하역사 및 지하도상가 농도분포
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Medical centers
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Kindergarten
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그림 7. 의료기관 및 보육시설 농도분포
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Large store
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Postpartum care
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그림 8. 대규모점포 및 산후조리원 농도분포
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Indoor parking
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그림 9. 실내주차장 및 목욕장 농도분포

4. 결 론


